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Φωτοβολταϊκά Συστήματα 

Συστήματα Ασφαλείας 

Θέρμανση – Ψύξη 

Έξυπνο Σπίτι 

 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ 
ΙΣΧΥΟΣ 100KWp 

(ΚΩΔ. ΠΑΚΕΤΟ_3) 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Απομακρυσμένη Παρακολούθηση 

Δυνατότητα, εφόσον υποστηρίζεται από την εγκατάσταση, απομακρυσμένης παρακολούθησης 
της παραγωγής ενέργειας του Φ/Β Σταθμού.  
 

Φωτοβολταικά Πλαίσια  

Πραγματοποίηση ελέγχων: 
1) στη γυάλινη επιφάνεια των πλαισίων για εμφάνιση παραμορφώσεων και ρωγμών.  
2) στην εσωτερική τους δομή για ύπαρξη τοπικών αστοχιών (hot spot) στις κυψέλες.  
3) Πλύσιμο των φωτοβολταϊκών πλαισίων με απιονισμένο νερό.  
 

Σύστημα Στήριξης 

Διεξαγωγή ελέγχων: 
1) για τυχόν διαβρώσεις των μεταλλικών μερών. 

1) 2) για σωστή σύσφιξη του συνόλου των κοχλιών του συστήματος στήριξης.  
2)  

Αντιστροφείς και Ηλεκτρικοί πίνακες 

1) Έλεγχος της σταθερότητας στήριξης τους.  
2) Καθαρισμός του συστήματος ψύξης και του εσωτερικού του αντιστροφέα.   
3) Μετρήσεις ηλεκτρικών χαρακτηριστικών όπως:  
Α) Τάση (V), Ρεύμα (Α), Ισχύς (W), Συχνότητα (Hz). 
Β) Τάση (Voc) ανοιχτού κυκλώματος και Ρεύμα (Ιsc) βραχυκυκλώματος.  
Γ) Χαρακτηριστικές καμπύλες τάσης – ρεύματος των φβ πλαισίων καθώς και των στοιχειοσειρών 
του κάθε αντιστροφέα.  
Δ) Αντίσταση μόνωσης στα καλώδια των στοιχειοσειρών.  
Ε) Αντίσταση διαρροής ρεύματος.  

Ζ) Αντίσταση γείωσης.  
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Δίκτυο Διανομής και καλωδιώσεις  

1) Πραγματοποίηση ελέγχου της αρτιότητας της κατάστασης των εσχαρών, των καναλιών και των 
σωληνώσεων όδευσης των καλωδίων.   
2) Έλεγχος των καλωδίων (συνεχούς και εναλλασσόμενου ρεύματος).  
 

Χώρος εγκατάστασης  

Έλεγχος:  
1) στην περίφραξη της εγκατάστασης.  
2) δημιουργίας διαβρώσεων και καθιζήσεων της επιφάνειας του εδάφους.  
 

Συστήματα Ασφαλείας  

1) Δοκιμές παραβίασης ζωνών προστασίας.  
2) Έλεγχος της αρτιότητας του συνόλου του συστήματος και των καλωδιώσεων.  
3) Καθαρισμός των πινάκων στέγασης του εξοπλισμού, των beams και των προβολέων.  
 
 

Οι παραπάνω περιγραφόμενες υπηρεσίες συντήρησης της Φ/Β εγκατάστασης αφορούν σε 

προληπτικό τύπο συντήρησης και θα πραγματοποιούνται 3 ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ.  

Το κόστος* των παραπάνω εργασιών για την συντήρηση της Φ/Β Εγκατάστασης 

ανέρχεται στο ποσό των 3.500€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ετησίως. 

 

Στο παραπάνω κόστος περιλαμβάνεται και η κάλυψη αναλωσίμων (καλώδια, ασφάλειες, ραγοϋλικό, κ.α. 

μικροϋλικά) της εγκατάστασης με κόστος έως 2.000€ ετησίως.  

 

Για ΦΒ Σταθμούς διαφορετικής ισχύος, παρακαλώ ζητήστε μας προσφορά.  
Σε όσους Σταθμούς, έχουν συνδεθεί στην Μέση Τάση, προσφέρονται επίσης και υπηρεσίες 
συντήρησης του Υποσταθμού (Μ/Σ και πεδία Χαμηλής και Μέσης Τάσης).  
 
 

ΔΔΔΩΩΩΡΡΡΕΕΕΑΑΑΝΝΝ   ΟΟΟ   111οοοςςς   ΧΧΧΡΡΡΟΟΟΝΝΝΟΟΟΣΣΣ   ΣΣΣΥΥΥΝΝΝΤΤΤΗΗΗΡΡΡΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   
 

 


